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 پنل اعلام حریق متعارف کنترل راهنمای

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 برای بازگردانی دستگاه به حالت اولیه استفاده می شود Resetکلید 

 Silence Alarmد کلی تگاه استفاده می شودژیرهای متصل به دسی تمام آبرای قطع صدا

 Silence Faultکلید 

 
 Evacuateکلید 

 برای قطع صدای بازر داخلی دستگاه استفاده می شود

 به دستگاه استفاده می شود برای تست عملکرد صحیح تمام اژیرهای متصل

 Faultحالت 

 Fireحالت 

 در این حالت باید به ناحیه ای که فالت در ان اتفاق افتاده مراجعه کنید و ببینید تمام دتکتورها چشمک زن هستند یا خیر

 

در این حالت تمام آژیرها به صدا درمی آیند که در ابتدا باید صدای آژیرها را قطع کنید و سپس به ناحیه ای که فایر 

 ها و دتکتورها را بررسی کنید  در آن رخ داده مراجعه کنید سپس شستی

 Power Faultحالت 
این این حالت یکی ازدر  نیاز دارد که dcولت  12دد باتری ودوع ac ولت220حریق جهت تغذیه به برق  پنل اعلام

  غذیه قطع شده استتدو 

    

Zone16 Zone11 Zone6 Zone1 
    

 
 

Zone17 Zone12 Zone7 Zone2 

    
 
 

Zone18 Zone13 Zone8 Zone3 

    
 
 

Zone19 Zone14 Zone9 Zone4 

    
 
 

Zone20 Zone15 Zone10 Zone5 

   
 
 

 

 


